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Bas de porte chambre, le vent y passe ce qui fait que mon couloir et ma salle de bain sont

glacial a toute heure de la journée ou du soir
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Figure 1porte d'entrée que je n'ai pas totalement entouré de mousse d'isolation car sinon elle
ne ferme pas, mais l'air est trés pénétrante en bas a droite de la porte et juste a coté jai le




chauffage

Boiserie fenétre, avec pénétration d'air malgré la mousse d’isolation.




Le chauffage a été installé sous la fenétre de la cuisine et de la chambre



fenétre cuisine

fenétre salon 1



Fenétre salon

haut encadrement fenétre, sous les conseils de l'artisan qui est passé j'ai enlevé la mousse

d'isolation pour une entrée d'air, mais j'ai laissé celles qui sont sous le bas et les cotés de la



fenétre
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Ici vous pouvez voir sur les 2 précédentes photos le calfeutrage extérieur des carreaux des

fenétres et sur la 3°™° c’est la silicone qui se décolle




Mise a part I’énorme trou qu’il y a derriére la machine a laver, voici la seule ventilation que

j’ai dans la salle de bain



